Sak 43/2014

Asker kommune
v/Mona Nerli

Eiendomsforvaltningen

Deres ref.: Var ref.: Dato:
540.2/TBERGE 4.11.2014
99/394-142

VEDTAK OM UMIDDELBAR BRUKSNEKTELSE VED:
Objektnavn: VIP rom, underetasje i Askerhallen

Adresse: Bragesvei 2

Poststed: 1386 Asker

Gnr. 55 Bnr. 347 Objekttype: A

Det vises til tilsyn i dag, den 13.5.2014 kl. 09.00
Fra bedriften deltok: Johan Andreassen, Mona Nerli

Fra ABBV deltok: Trond Berge

Ved tilsynet ble folgende avdekket:

Tiltakene som beskrevet i tilbakemelding datert 17.6.2014 er ikke gjennomfart (tiltakene
beskriver utbedring av remningsvei/begrenset bruk av lokalet).

Vi viser i denne sammenheng til tilsynsrapport nr. 99/394-134 av 14. mai 2014 (awvik 1)

Ovennevnte forhold innebarer stor personrisiko med overhengende fare for tap av liv ved
brann.

Forhandsvarsel er unnlatt idet eier ble gjort kjent med at vedtak ville bli truffet jf.
forvaltningsloven § 16 tredje ledd, bokstav c, siste punktum.

Under henvisning til ovenstéende, treffer brannsjefen falgende vedtak med hjemmel i Lov av
14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon m.v. (brann- og eksplosjonsvernloven)

§ 37 tredje ledd, jf. forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn
(forebyggendeforskriften) § 10-3, hvoretter brannsjefen med gyeblikkelig virkning kan nekte
videre bruk/drift hvis tilsynet avdekker uakseptabel personrisiko/overhengende fare for
brann:
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Bruken av VIP rom i Askerhallen ma opphere med syeblikkelig med virkning i dag 4.11.2014
innen kL. 16.00 og inntil alle avvik er brakt i orden.

Dette vedtaket kan paklages etter brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd og
forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 uker fra De har mottatt dette brev.

Eventuell klage rettes til representantskapet i Asker og Barum brannvesen IKS og sendes
brannsjefen. En klage gir ikke oppsettende virkning pa vedtaket.

Forpvrig vises det til forvaltningsloven §§ 28-32 om klage, samt § 36 om dekning av
saksomkostninger.

s
Trond Berge Terje’Albinson
Branninspekt varabrannsjef

Kopi:  Asker og Baerum brannvesen IKS v/styret
Frisk Asker hockey v/Johan Andreassen
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Trond Berge

Fra: Tore Bratvold <tb@roarjorgensen.no>

Sendt: 6. november 2014 11:52

Til: Trond Berge; Mona Nerli; @ystein Haerem

Kopi: Ole Gerhard Haug; John Andreassen; Alf Henning Flaten; IF Frisk Asker;

Lisbeth Stokke Fjeldly - Leder; Heidi Gartland;

'hilde kristiansen@comptel.no’; Anders Rype; 'ivar@arnevig.no'
Emne: STENGING AV VIP-OMRADE TIL FRISK ASKER I ASKERHALLEN -

redegjarelse fra ribr

Hei alle sammen.

Etter avtale har undertegnede veert pd befaring i hallen i dag 06.11.14 sammen med fglgende deltakere:
Ole G Haug, Hilde Kristiansen, Anders Rype, Ivar Arnevig, John Andreassen og Trond Berge.

Saken gjelder et lokale benyttet til VIP i underetasjen i hallen som d. 04 november 2014 ble stengt av Asker og
Baerum brannvesen.

Dette lokalet er det gnskelig a8 ha 60 personer i ved VIP samling i kveld 06. november kI 1800 (kampkveld).
Notatet har til hensikt a belyse de faktiske forhold pr. i dag, samt foresld tekniske og organisatoriske tiltak for & fa
opphevet vedtaket.

Bygget og lokalene har fglgende aktiv og passiv brannsikring i dag:

e Brannalarmanlegg, ved befaring ser dette ok ut (antall detektorer og omradedekning). Arskontroll blir
utfert.

e Ledesystem bestdende av 2 stk markeringslys, ett over ytterste hovedutgangsder og ett i korridorkryss mot
hovedutgang.

e Brannslange sentralt plassert, antatt lengde 25m, dekker hele lokalet, er supplert med 2 kg kullsyreapparat
hengt opp pa kjgkken. OK skiltet.

e Lokalet utgjgr en og samme branncelle med kontorer for drift, dette er bade naturlig og ok i sambruk.

Vurdering av risikoklasse:

Undertegnede vurderer at her er det 2 typer bruk som kan betegnes som risikoklasse 2 og 5.

Nar klubben selv arrangerer en lukket VIP og man er vant til dette, har gjennomfgrt dette mange ganger, mange av
personene er til dels de samme hver gang og persontallet ikke er hgyere enn 60 inne pa mgterommet og et antall i
vestibylen er dette mer & anse som et stgrre mgte i risikoklasse 2 tilsvarende det som kan skje i kontorbygg (vil alitid
veere fast ansatte tilstede). Lokalene er ogsa meget lett a bli kjent med da arealet er begrenset og utganger meget
oversiktlig fra der hvor man oppholder seg.

Men det vil selvsagt veere en del personer hver gang som ogsa er nye og ukjente i bygget, slik at det ma
tilrettelegges for en rask og organisert evakuering ved brannalarm/branntillgp.

Nar lokalene rent benyttes for utleie vil leietaker vaere helt ukjent med lokalene etter en rask innfgring, ved slik
utleie karakteriseres lokalet som et risikoklasse 5 objekt. Krav til remning stilles da helt annerledes.

Da far vi 2 situasjoner for lokalene, VIP arrangement og ren utleie. Undertegnede foreslar tiltak for begge
situasjoner.

| det etterfplgende folger forslag til tiltak for VIP situasjon (dette ble det enighet om pé stedet i dag):
1. Lokalet innenfor ny modulvegg (grupperom/kjskken) begrenses til 60 personer (det er det antall stoler som

er der i dag).
2. Dgr modulvegg med fri bredde 90 cm holdes konstant dpen under arrangement (kiles fast).



Det lages ei fast trapp opp til innerste vindu (sidehengslet, innadslaende, @pnes kun nedenfra med et enkelt
grep), bredde ca 60cm, stor hgyde), rett ut pa terreng utenfor. Trapp festes i vegg. Utgang markeres som
ngdutgang med etterlysende skilt.

Montere ett etterlysende skilt over ny moduldgr fordi markeringslys i korridorkryss ikke synes fra
kigkken/grupperom.

L@sne skater pd begge passive dgrblad ut av lokalet til det fri for VIP. Ytterste dgrblad lot seg ikke dpne fordi
beslag montert utenfor dgr hindret dette. Repareres umiddelbart. Da oppnés en fri bredde p& 155cm pa
disse 2 dgrer.

Peke ut 2 dedikerte personer som skal ta seg av hhv besgkende for evakuering og f@rsteinnsats ved evt.
brannalarm/branntillgp. Instrukser og opplaering gis i forkant.

Det ble ogsa enighet om at man fra innerste mgterom i kontoriokalene ogsa lager ei tilsvarende trapp og
merker ett av vinduene (hgyde opp til vinduskarm er >1m).

Med disse tiltak vil det vaere forsvarlig @ oppholde 60 personer i dette lokalet. Det kan i tillegg vaereopphold
av ytterligere personer i vestibylen for herfra er det fri bredde pa 155 cm (dvs tilrettelagt for risikoklasse 5) og
remning rett til det fri. Areal og antall sitteplasser her ser ut til 3 gi ca 20-30 stykker i tillegg og dette er ok.

| det etterfplgende folger forslag for ren utleie (som ogsa vil gi stgrre frihet ved VIP til & gke antallet tilsvarende):

1.

4,

For ren utleie fungerer ikke vinduer som rgmningsvei. For a fa tilfredsstillende rgmningssituasjon etableres
det ei utadslaende dgr med fri bredde 120 cm (enkeldgr eller dobbeltdgr med beslag) utfra
kjekken/grupperom mot gangen. Denne dgren sammen med utgangsdgrenes fri bredde p& 155 cm gir
anledning til 3 fylle hele arealet med totalt 150 personer, vestibyle, kontorer og mgterom inkludert. Arealet i
seg selv vil begrense antallet personer og vil ikke overstige det dgrbredden gir.

Montere panikkbeslag pa begge utgangsdgrer slik at man slipper rutiner med faste skater pa/av.

Montere fast markeringslys over ny dgr, alternativt glassfelt over dgr slik at markeringslyset i vestibyle er
synlig gjennom glasset.

Utarbeide egen branninstruks for utleie som gjennomgas og utkvitteres hver gang.

Hilsen Tore Bratvold
Roar Jgrgensen AS
Branningenigr, MRIF
TIf: 40404565
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Asker kommune
v/Mona Nerli

Eiendomsforvaltningen

Deres ref.: Var ref.: Dato:
540.2 /TBERGE 06.11.2014
99/394-143

OPPHEVING AV UMIDDELBAR BRUKSNEKTELSE VED:

Objektnavn  : VIP rom, underetasje Askerhallen

Adresse : Bragesvei 2
Poststed ¢ 1386 ASKER
Gnr. 55 Bnr. 347 Objekttype: A

Det vises til var bruksnektelse datert 4.11.2014 klokken 16.00.

Redegjerelse fra branningenigr Tore Bratvold (Roar Jgrgensen AS) datert 6.11.2014 beskriver
lesning/begrensning for dagens situasjon og fremtidig lesning.

Bruksnektelsen oppheves under forutsetning av at tiltakene i redegjerelsen iverksettes.

Med vennlig hilsen
ASKER 0G BARUM BRANNVESEN IKS

o
Branninspektar

Kopi: Tore Bratvold, Ole Gerhard Haug, Alf Henning Flaten
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